
FEUERWEHRPLAN

Übersichtsplan

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

D - Strasse

A - Strasse

C
 -
 S
tr
as
se

B
 -
 S
tr
as
se

WHS

WHS

WHS

WHS

WHS

WHS WHS WHS

WHS
WHS

WHS

WHS

WHS WHS
WHS

WHS

WHS

WHS

Kirche

WHS

WHS

WHS

WHS

WHS

WHS

WHS

WHS

WHS

WHS

WHS

Garage

DN 100 DN 100

DN 100

Fa. Mustermann
A - Strasse 100

45879 Musterstadt
(Planersteller)

Stand: Aug.2007
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Legende Registrierfeld
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Fläche f. d. Feuerwehr

nicht befahrbare Fläche

Besondere Gefahrenstelle

FSD Feuerwehrschlüsseldepot

BMZ Brandmelderzentrale

Treppenraum mit Feuerwiderstand,
 erreichbare Geschosse,
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