


Löschwasser-Einspeiseeinrichtung
B-Anschluss

B

Löschwasser-Einspeiseeinrichtung
B-Anschluss
in Sprinklertank oder Anlage

B
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Niederspannungs
hauptverteilungNSHV

Elektrische
Unterverteilung

Not Aus z.B. Heizung
Heizung

Anleiterstelle

Behinderteneinrichtung

Zugleiter

Faltwand

Bett

Dachfenster

Saugstelle

Überflurhydrant (z.B. DN 100)

Unterflurhydrant (z.B. DN 150)

Löschwasserbehälter
Unterirdisch (z.B. 200 m3)

Löschwasserteich
(z.B. 200 m3)

Oberflächenwasserschacht

Schmutzwasserschacht

Oberflächenwassereinlauf

Schmutzwasserkanal mit
Fliessrichtung und DurchmesserDN 100

Oberflächenwasserkanal mit
Fliessrichtung und DurchmesserDN 100

LWR

Blase
Verschlussblase

LWR

Schott
Löschwasserschott

Löschwasserrückhaltevolumen innerhalb
des Betrieblichen Abwassernetzes 30 m3

Abschiebern durch Verschlussblasen
bzw. Schieber im Kanalnetz

Absperreinrichtung 
Rohrleitung z.B. Wasser

Wasser

Hinweis auf 
Gashaupthahn

Gas
haupt
hahn

Absperreinrichtung 
Rohrleitung 

SPZ

Angeschlossen an die
Kläranlage Musterstadt

Fliesszeit:   Normal etwa      30 Min.
                   bei Regen etwa 20 Min.

Stromanschluss für die Fw
mit LeistungsangabenCEE-16/32

Erdungseinrichtung

Auslösestelle allgemein,
Erklärung erforderlich

Löschmittelvorrat mit
Angabe zu Art und Menge

LM
200L
AFFF

Löschmittelvorrat
Erklärung erforderlich

LM

Chemikalienschutzanzug
erforderlich

Durchfahrtshöhe
wenn geringer als 4,0 m

Durchfahrtsbreite
wenn geringer als 3,5 m

Überlandleitung mit
Spannungsangabe380kV

 
 
 



Fläche f. d. Feuerwehr
(Dunkelgrau)

nicht befahrbare Fläche
(Gelb)

Besondere Gefahrenstelle
(Rot)

offenes Gewässer
(Blau)

Objektzugehörige Gebäude
(Orange)

Besondere Gefahrenstelle
(Rot)

geschützt durch Löschanlage
(Blau Schraffiert)

horizontaler Rettungsweg
(Hellgrün)

vertikaler Rettungsweg
(Treppenraum)
(dunkelgrün)

Objektzugehörige Gebäude
(Orange)
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FARBGEBUNG LAGEPLAN

FARBGEBUNG

GESCHOSSPLAN

30
1202

Gefahrhinweis

UN - Nr.

TRAFO

In allen mit LABOR bezeichneten Räumen:
ist mit
brennbaren Flüssigkeiten
Säuren und Laugen
offenen Chemikalien
zu rechnen
Zusatzgefahren siehe Symbole im Raum

Achtung, allgemeiner
Gefahrenhinweis

Stolper oder
Absturzgefahr

Biologisch gefährliche
Stoffe, Gefahrengruppe I

I

Biologisch gefährliche
Stoffe

Biologisch gefährliche
Stoffe, Gefahrengruppe II

II

Biologisch gefährliche
Stoffe, Gefahrengruppe III

III

Ätzende Stoffe

Batterien

Radioaktive Stoffe

Radioaktive Stoffe
Gefahrengruppe I

I

Radioaktive Stoffe
Gefahrengruppe II

II

Radioaktive Stoffe
Gefahrengruppe III

III

Elektrische Hochspannung
mit Spannungsangabe in [kV]

10kV

Elektrische Hochspannung
mit Spannungsangabe in [kV]
und PCB-Hinweis

10kV
PCB

Brandfördernder Stoff

Laser

Explosive Stoffe

Ex - BereichEX

Brennbare Flüssigkeit

Druckgasflaschen

Giftige Stoffe

Heiße Oberflächen

Elektromagnetisches Feld
Gesundheitsschädliche
Stoffe

Rutschgefahr

Warnung vor
Kälte

 


